
（単位：ng/L）

5月 8月 11月 2月

原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水

5未満 5未満 5未満 5未満

5未満 5未満 5未満 5未満

- 5未満 - 5未満 - 5未満 - 5未満

- 5未満 - 5未満 - 5未満 - 5未満

5未満 5未満 5未満 5未満 5未満 5未満 5未満 5未満

第１水源 - - 5未満 5未満

第２水源 - - 5未満 5未満

第３水源 - - 5未満 5未満

第４水源 - - 5未満 5未満

大和柚木水道施設 - - - - 5未満 5未満 5未満 5未満

第２水源 - - 5未満 5未満

第３水源 - - 9 9

富士南部水道施設 - - - - 5未満 5未満 5未満 5未満

富士中央水道施設 - - - - 5未満 5未満 5未満 5未満

「 5未満 」とは、暫定目標値50 ng/Lの10分の1である5 ng/L未満であることを表しています。

5未満5未満5未満

佐賀市内のPFOS及びPFOAの測定結果（令和５年度）

松梅北部水道施設

渕受水点

久保田町　江戸

川上浄水場

春日第１・第２浄水場

検査場所

5未満
神野第２浄水場

神野浄水場

5未満

5未満

5未満

--

5未満 5未満

5未満

多布施川原水

佐賀東部水道企業団

川上第５水源

春日第１水源

春日第２水源

春日第３水源

春日第４水源

柚木水源

松梅北部第二水源

松梅北部第三水源

富士南部水源

富士中央原水

神野浄水場

神野第２浄水場

渕受水点

川上浄水場

春日第１浄水場

春日第２浄水場

大和柚木水道施設

松梅北部水道施設

富士南部水道施設

富士中央水道施設

佐賀西部広域水道企業団 久保田地区

給水栓

給水栓

給水栓

給水栓

佐賀地区

給水栓

大和地区

柚木地区

松梅北部地区

富士南部地区

富士中央地区


